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Attivita del gruppo

Modellazione di sistemi di refrigerazione

Modellazione di sistemi di climatizzazione

Verifica di componenti di impianto



Modellazione sistemi di
refrigerazione

Sistemi di refrigerazione

= Configurazioni a CO,
cascata
booster
compressione parallela
eiettore
configurazioni special

= Configurazioni tradizionali con uso di fluidi frigorigeni
a basso impatto ambientale

m Sistemi a fluido secondario



Modellazione sistemi di
refrigerazione

Sistemi per la refrigerazione commerciale
= Banchi frigoriferi per esposizione e vendita

= Celle frigorifere per conservazione a
breve/medio/lungo termine di prodotti deperibili

= Centrali frigorifere



Modellazione sistemi di
climatizzazione

Sistemi HVAC
= Impianti tradizionali (a tutt'aria, idronici)

= Impianti innovativi (Water Loop Heat Pump)

m Utilizzo fonti rinnovabilli

= Valutazione del comfort globale e locale (CFD)



Verifica componenti di impianto

Scambiatori di calore: fascio tubiero, piastre,
batterie alettate

= Modelli correlativi per flusso termico e perdite di
carico

Condensatori, evaporatori, recuperatori ad aria
ed acqua

Diffusori d'aria (CFD)



Esempio: Impianto WLHP

Impianto di refrigerazione per centro commerciale, collegato ad
iImpianto WLHP per la climatizzazione ambientale
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Esempio: Impianto WLHP
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Esempio: accumulo termico a
doppio utilizzo

Impianto di refrigerazione per centro commerciale, con accumulo
termico a doppio utilizzo
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Esempio: accumulo termico a

doppio utilizzo




Esempio: verifica scambiatore a
fascio tubiero
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Verifica scambiatori con metodi correlativi
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CommONEnergy

CommONEnergy
re-conceptualising shopping malls

from consumerism to energy conservation

www.commonenergyproject.eu
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Grazie per l'attenzione

giovanni.cortella@uniud.it




